
ANEXO I: 

 
INVENTARIO DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACION 

EDIFICIOS MUNICIPALES DE ALMUÑECAR 

Excluido el Acuario Municipal 
 

 

 

 

 

 



 

 

INVENTARIO CLIMATIZACIÓN 

UNIDADES DE GENERACIÓN DE FRÍO Y CALOR 

 

EDIFICIO  PLANTA  UBICACIÓN MARCA MODELO TIPO  CAP. FRÍO 
(kW) 

CAP. 
CALOR 
(kW) 

P. ELÉCT. 
FRÍO(kW)

P. ELÉCT. 
CALOR (kW) 

COP EER  REF. 

AYUNTAMIENTO  BAJA  PATIO  GENERAL  AOHG30LETL  BOMBA DE CALOR  8,50 10,00 2,60 2,80 3,27 3,57  R‐410A 

AYUNTAMIENTO  AZOTEA  AZOTEA  DAIKIN  EUWYB24KAZW1  BOMBA DE CALOR AIRE‐AGUA  50,00 54,00 22,80 21,60 2,19 2,50  R‐407C 

AYUNTAMIENTO  AZOTEA  AZOTEA  DAIKIN  EUWYB24KAZW1  BOMBA DE CALOR AIRE‐AGUA  50,00 54,00 22,80 21,60 2,19 2,50  R‐407C 

AYUNTAMIENTO  AZOTEA  AZOTEA  MITSUBISHI  PUHZ‐ZRP71VHA  BOMBA DE CALOR AIRE‐AIRE  7,10 8,00 2,01 2,03 3,53 3,94  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  PATIO INTERIOR  LG  UU30AHUEA  BOMBA DE CALOR  8,79 9,67 3,97 4,02 2,21 2,41  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  PATIO INTERIOR  LG  UU30AHUEA  BOMBA DE CALOR  8,79 9,67 3,97 4,02 2,21 2,41  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  PATIO INTERIOR  SAUNIER DUVAL  17‐035NWO  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  LG  S12AHP  BOMBA DE CALOR  3,55 3,81 1,10 1,20 3,23 3,18  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  MITSUBISHI  MXZ‐2B40VA  BOMBA DE CALOR  4,00 4,50 0,88 0,87 4,55 5,17  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  MITSUBISHI  MXZ‐2B40VA  BOMBA DE CALOR  4,00 4,50 0,88 0,87 4,55 5,17  R‐410A 



SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  PANASONIC  CU‐2RE15PBE  BOMBA DE CALOR  4,40 4,80 1,30 1,20 3,38 4,00  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  MITSUBISHI  MUZ‐HJ35VA  BOMBA DE CALOR  3,15 3,60 1,04 0,99 3,03 3,64  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  EXTERIOR  SAUNIER DUVAL  17‐035NWO  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  PATIO TRASERO  LG  S12AHP  BOMBA DE CALOR  3,55 3,81 1,10 1,20 3,23 3,18  R‐410A 

SERV. SOCIALES  BAJA  PATIO TRASERO  LG  M12AH  BOMBA DE CALOR  6,15 6,15 2,10 2,20 2,93 2,80  R‐410A 

SERV. SOCIALES  PRIMERA  AZOTEA  LG  M30AH  BOMBA DE CALOR  8,79 9,67 3,25 3,6 2,70 2,69  R‐410A 

SERV. SOCIALES  PRIMERA  PATIO TRASERO  MITSUBISHI  MXZ‐2B40VA  BOMBA DE CALOR  4,00 4,50 0,88 0,87 4,55 5,17  R‐410A 

SERV. SOCIALES  PRIMERA  EXTERIOR  MITSUBISHI  MXZ‐2B40VA  BOMBA DE CALOR  4,00 4,50 0,88 0,87 4,55 5,17  R‐410A 

C.S.C. SIETE PALACIOS  PRIMERA  TERRAZA  FUJITSU  ‐  BOMBA DE CALOR  2,70 3,25 1,01 1,06 2,67 3,07  R‐22 

C.S.C. SIETE PALACIOS  PRIMERA  TERRAZA  LG  S12AHP  BOMBA DE CALOR  3,55 3,87 1,10 1,14 3,23 3,39  R‐410A 

C.S.C. SIETE PALACIOS  BAJA  TERRAZA  CARRIER  30QT025700‐21  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  R‐22 

C.S.C. SIETE PALACIOS  BAJA  TERRAZA  CARRIER  30QT025700‐21  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  R‐22 

C.S.C. SIETE PALACIOS  BAJA  TERRAZA  CARRIER  30QT025700‐21  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  R‐22 

C.S.C. SIETE PALACIOS  BAJA  TERRAZA  CARRIER  30QT025700‐21  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  R‐22 

C.S.C. TORRECUEVAS  BAJA  EXTERIOR IZQ.  MUNDOCLIMA  MUP‐09NH  BOMBA DE CALOR  2,50 2,80 0,92 0,95 2,72 2,95  R‐407C 

C.S.C. TORRECUEVAS  BAJA  EXTERIOR IZQ.  LG  S18AW  BOMBA DE CALOR  5,28 6,07 1,60 1,68 3,30 3,61  R‐410A 

C.S.C. TORRECUEVAS  BAJA  EXTERIOR IZQ.  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

C.S.C. TORRECUEVAS  BAJA  EXTERIOR PARQUE  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

CASA JUVENTUD  BAJA  JARDÍN ENTRADA  MITSUBISHI  PUHZ‐RP200YHA  BOMBA DE CALOR  19,00 22,40 6,76 6,98 2,81 3,21  R‐410A 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  LG  S18AW  BOMBA DE CALOR  5,28 6,07 1,6 1,68 3,30 3,61  R‐410A 



CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  INTERCLISA  SCAV 160 B  BOMBA DE CALOR  39,50 47,60 13,91 22,67 2,84 2,10  R‐22 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  INTERCLISA  SCAV 160 B  BOMBA DE CALOR  39,50 47,60 13,91 22,67 2,84 2,10  R‐22 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  INTERCLISA  TR‐40‐B  BOMBA DE CALOR  9,9 11,8 4,23 4,117 2,34 2,87  R‐22 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  INTERCLISA  ‐  BOMBA DE CALOR  12,90 15,30 ‐  ‐  ‐  ‐  R‐22 

CASA CULTURA  TERCERA  TEJADO RADIO  SAUNIER DUVAL  14‐026HWO  BOMBA DE CALOR  2,65 2,80 0,82  0,77  3,64  3,23  R‐410A 

CASA CULTURA  PRIMERA  TERRAZA  DAITSU  D0S‐9UIDN  BOMBA DE CALOR  2,50 2,80 0,78  0,78  3,21  3,59  R‐410A 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  TOPAIR  SIN PLACA  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CASA CULTURA  TERCERA  TERRAZA  TOPAIR  SIN PLACA  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

CASA CULTURA  SÓTANO  ALMACÉN  INTERCLISA  SCAV‐128‐B  BOMBA DE CALOR  31,10 37,20 14,53 14,36 2,14 2,59  R‐22 

CASTILLO S. MIGUEL  ‐ 
AZOTEA TORRE 
PPAL  JUNKERS  ‐  BOMBA DE CALOR  5,00 5,60 1,56 1,54 3,21 3,64  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  BAJA 
PASILLO TRASERO 
INFO.  SAUNIER DUVAL  14‐051 HWO  BOMBA DE CALOR  5,15 5,40 1,71 1,67 3,01 3,23  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  LETRERO  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  LETRERO  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  LETRERO  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  VENTANA  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,3 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  VENTANA  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  PRIMERA  VENTANA  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  SEGUNDA  VENTANA  AIRLIN  AIRLIN12CN  BOMBA DE CALOR  3,20 3,20 1,00 0,89 3,21 3,61  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  SEGUNDA  VENTANA  SAUNIER DUVAL  14‐036 HWO  BOMBA DE CALOR  3,25 3,30 1,01 0,91 3,22 3,63  R‐410A 

EST. MUN. DEPORTES  SEGUNDA  VENTANA  AIRLIN  AIRLIN12CN  BOMBA DE CALOR  3,20 3,20 1,00 0,89 3,21 3,61  R‐410A 



LOS ARCOS RIO SECO  BAJA  PATIO TRASERO  DAITSU  D0S12UI‐VTA  BOMBA DE CALOR  3,50 3,55 1,09 0,98 3,21 3,61  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 1  DAITSU  DS‐12UIEK‐2  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 1  ALMISON  AUS‐12H53R150L25  BOMBA DE CALOR  3,50 3,80 1,09 1,05 3,21 3,62  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 1  LG  S18AW  BOMBA DE CALOR  5,28 6,07 1,60 1,68 3,30 3,61  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 2  SAUNIER DUVAL  30‐050 HWO  BOMBA DE CALOR  5,20 5,59 1,61 1,63 3,23 3,43  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 2  SAUNIER DUVAL  31‐035 HWO  BOMBA DE CALOR  3,50 3,92 1,15 1,11 3,04 3,53  R‐410A 

GUARDERÍA SOFÍA I  BAJA  EDIFICIO 2  ALMISON  AUS‐18H53R120D25  BOMBA DE CALOR  4,50 5,00 1,40 1,39 3,21 3,60  R‐410A 
GUARDERÍA LA 
CARRERA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
CARRERA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
CARRERA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
CARRERA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,09 1,17 3,23 3,42  R‐410A 

GUARDERÍA MARINOS  BAJA  AZOTEA  DAITSU  D0S‐12UIEK‐3  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

GUARDERÍA MARINOS  BAJA  AZOTEA  DAITSU  D0S‐12UIEK‐3  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

GUARDERÍA MARINOS  BAJA  AZOTEA  DAITSU  D0S‐12UIEK‐3  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

GUARDERÍA MARINOS  BAJA  AZOTEA  DAITSU  D0S‐12UIEK‐3  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

GUARDERÍA MARINOS  BAJA  AZOTEA  DAITSU  D0S‐9UIEK‐3  BOMBA DE CALOR  2,70 2,80 0,87 0,90 3,10 3,11  R‐410A 

PISCINA MUNICIPAL  TERRAZA  ‐  CARRIER  38YL12G  BOMBA DE CALOR  3,11 3,25 1,36 1,14 2,29 2,85  R‐410A 
PALACETE 
CORREGIDOR  TERCERA  AZOTEA  ROCA  BRAW‐40G‐38  BOMBA DE CALOR AGUA AIRE  28,70 37,00 12,60 12,60 2,28 2,94  R‐410A 
PALACETE 
CORREGIDOR  TERCERA  AZOTEA  ROCA  BRAW‐40G‐38  BOMBA DE CALOR AGUA AIRE  28,70 37,00 12,60 12,60 2,28 2,94  R‐410A 

HORNO DE CÁNDIDA  TERCERA  AZOTEA  FUJI  ROM‐24UA2  BOMBA DE CALOR  6,90 8,00 2,64 2,49 2,61 3,21  R‐410A 



HORNO DE CÁNDIDA  TERCERA  AZOTEA  FUJI  ROM‐24UA2  BOMBA DE CALOR  6,90 8,00 2,64 2,49 2,61 3,21  R‐410A 

HORNO DE CÁNDIDA  TERCERA  AZOTEA  FUJI  ROM‐24UA2  BOMBA DE CALOR  6,90 8,00 2,64 2,49 2,61 3,21  R‐410A 
GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S18AW  BOMBA DE CALOR  5,28 6,07 1,60 1,68 3,30 3,61  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S18AW  BOMBA DE CALOR  5,28 6,07 1,60 1,68 3,30 3,61  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,44 1,79 2,44 2,23  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,44 1,79 2,44 2,23  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,44 1,79 2,44 2,23  R‐410A 

GUARDERÍA LA 
HERRADURA  BAJA 

EXTERIOR 
FACHADA  LG  S12AM  BOMBA DE CALOR  3,52 4,00 1,44 1,79 2,44 2,23  R‐410A 

C. CÍVICO LA 
HERRADURA  TERCERA  TERRAZA  FERROLI  RGA70/R  BOMBA DE CALOR  68,00 82,60 30,70 30,60 2,21 2,70  R‐407C 
C. CÍVICO LA 
HERRADURA  TERCERA  TERRAZA  FERROLI  RGA60/R  BOMBA DE CALOR  60,00 72,60 27,30 27,10 2,20 2,68  R‐407C 
C. CÍVICO LA 
HERRADURA  TERCERA  TERRAZA  FERROLI  RGA60/R  BOMBA DE CALOR  60,00 72,60 27,30 27,10 2,20 2,68  R‐407C 
PALACETE LA 
NAJARRA  PRIMERA  TERRAZA  MITSUBISHI  ‐  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  R‐410A 

PARQUE DE 
BOMBEROS  PRIMERA 

JUNTO A 
TAQUILLAS (EDIF. 
DCHA.)  LG  MU2M15  BOMBA DE CALOR  4,10 4,70 1,00 1,10 4,10 4,27  R‐410A 

PARQUE DE 
BOMBEROS  SEGUNDA 

ALTILLO (EDIF. 
IZQDA)  LG  MU5M30  BOMBA DE CALOR  8,80 10,10 2,20 2,20 4,00 4,59  R‐410A 

PARQUE DE 
BOMBEROS  SEGUNDA 

ALTILLO (EDIF. 
IZQDA)  LG  MU5M30  BOMBA DE CALOR  8,80 10,10 2,20 2,20 4,00 4,59  R‐410A 

PARQUE DE 
BOMBEROS  SEGUNDA 

ALTILLO (EDIF. 
IZQDA)  LG  MU2M15  BOMBA DE CALOR  4,10 4,70 1,00 1,10 4,10 4,27  R‐410A 

POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  MITSUBISHI  SCM60ZG‐S  BOMBA DE CALOR  6,00 7,00 1,62 1,74 3,70 4,02  R‐410A 

POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  MITSUBISHI  SCM80ZG‐S  BOMBA DE CALOR  8,00 9,30 2,22 2,43 3,60 3,83  R‐410A 

POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  MITSUBISHI  DXC18Z2‐S  BOMBA DE CALOR  5,00 5,80 1,66 1,70 3,01 3,41  R‐410A 

POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  MITSUBISHI  SCM60ZG‐S  BOMBA DE CALOR  6,00 7,00 1,62 1,74 3,70 4,02  R‐410A 



POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  ALMISON  ALM09VIA17UE  BOMBA DE CALOR  2,24 2,41 1,24 1,2 1,81 2,01  R‐410A 

POLICÍA LOCAL  BAJA 
CASETA PUERTA 
METÁLICA EXT  DAITSU  D0S‐12UIEK‐2  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  PUH‐P4VGAA  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  3,43 3,62 ‐  ‐  R‐407C 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  WHIRPOOL  AC 9000 CH  BOMBA DE CALOR  2,73 2,81 0,85 0,78 3,21 3,61  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  FERROLI 
U.E UNIVERSAL 

18000  BOMBA DE CALOR  5,28 6,01 2,05 2,15 2,58 2,80  R‐407C 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  MUZG12V  BOMBA DE CALOR  3,50 4,80 1,29 1,54 2,71 3,12  R‐22 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  MUH‐GA50VB  BOMBA DE CALOR  5,00 5,20 1,72 1,55 2,91 3,35  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  SAUNIER DUVAL  31‐026NHWO  BOMBA DE CALOR  2,75 3,19 0,75 0,80 3,67 3,99  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  PUH‐P71VHA  BOMBA DE CALOR  7,90 8,80 2,84 3,08 2,78 2,86  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  PUH‐P2VGAA  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  2,29 2,36 ‐  ‐  R‐407C 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  MITSUBISHI  PUH‐P2.5VGAA  BOMBA DE CALOR  ‐  ‐  2,77 2,68 ‐  ‐  R‐407C 

ÁREA URBANISMO  PRIMERA  AZOTEA  DAITSU  DOS‐12UIEK‐2  BOMBA DE CALOR  3,50 4,00 1,17 1,20 2,99 3,33  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  BAJA  EXTERIOR  CARRIER  38NYV012S  BOMBA DE CALOR  3,40 4,15 1,06 1,15 3,21 3,61  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  BAJA  EXTERIOR  CARRIER  38NYV012S  BOMBA DE CALOR  3,40 4,15 1,06 1,15 3,21 3,61  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  BAJA  EXTERIOR  CARRIER  38NYV012S  BOMBA DE CALOR  3,40 4,15 1,06 1,15 3,21 3,61  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  BAJA  EXTERIOR  CARRIER  38NYV012S  BOMBA DE CALOR  3,4 4,15 1,06 1,15 3,21 3,61  R‐410A 

ÁREA URBANISMO  BAJA  EXTERIOR  DAITSU  DOS‐9VIM  BOMBA DE CALOR  2,64 2,93 0,66 0,69 4,00 4,25  R‐410A 

 


